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SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA (PLANTA POTABILIZADORA 1) (
CALLE ZUAZUA Y ANAHUAC SIN - S/N MUNDO NUEVO PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, 26010

At'n: ZECILIA DE LA FUENTE MARTINEZ No. DE ORDEN:939560

No. DE LABORATORIO: 939560-1

INFORME DE PRUEBAS A FOLIO: 1504013

FECHA DE EMISION: 26/07/19

Péagina 1 de 4 MEXICO
DATOS DE LA TOMA DE MUESTRA
IDENTIFICACION DE LA MUESTRA: AGUA CRUDA
FECHA Y HORA DE MUESTREO: 09/07/2019 09:06
MUESTREADO POR: LABORATORIOS ABC
MUESTREADOR: JUAN LORENZO RIOS MONTELONGO
MATRIZ: AGUA PARA USQO Y CONSUMO HUMANO / FUENTES DE ABASTECIMIENTO
OBSERVACIONES DE MUESTREO: NINGUNA

DATOS DE RECEPCION DE LA MUESTRA
FECHA Y HORA: 10/07/2019 13:44 No. FRASCOS: 19 ~ PRESERVACION ADECUADA: S|
OBSERVACIONES: SE RECIBIO A UNA TEMPERATURA DE 2.1 °C

DESCRIPCION: NINGUNA

RESULTADOS DE ANALISIS DE CAMPO
5

A | CLORO RESIDUAL LIBRE EN NOM-230-SSA1-2002 Inciso mg/L <0.2 1 NA NA 09/07/19 | RMJ
CAMPO 6.1
27,28 |pH EN CAMPO NMX-AA-008-SCFI-2016 U pH 8.4 1 NA NA 09/07/19 | RMJ

RESULTADOS DE ANALISIS DE LABORATORIO
=

1,7 |DUREZA TOTAL SM 21th 2340C-2011 mg/L CaCO3 252.8 1 NA 20.0 17/07/19 | RSE

1,7 |MERCURIO TOTAL US EPA 7470A-1994 mg/L ND 1 0.00018 | 0.00055 | 16/07/19 | GVR

1,7 |SAAM (CALCULADO COMO LAS. | NOM-201-SSA1-2015 AN. mg/L 0.0319 1 0.019 0.10 | 12/07/19 | NAM
PM 340 UMAs) A3.9

1,7 | SOLIDOS DISUELTOS TOTALES NMX-AA-034-SCFI-2015 mgl/L 632.0 1 NA 250 | 1107119 | LAJ
BIOLOGICOS (NOM-127)

7 | COLIFORMES FECALES A NOM 210-SSA1-2014 AN. H | NMP/100 mL >8 1 NA 110 | 10/07119 | CAG
44.5:0.2°C/24H EN CALDO EC

7 | COLIFORMES TOTALES A NOM 210-SSA1-2014 AN. H | NMP/100 mL >8 1 NA 110 | 10/07119 | CAG

3510.5°C/48H EN C. LACTOSA VBB
FISICOQUIMICOS - FI (NOM-127)

1,7 | CIANUROS TOTALES US EPA 335.3-1978 mg/L ND 1 0.0005 | 0.0050 | 17/07/19 | FRJ
1,7 |FENOLES TOTALES US EPA 9066-1986 mg/L ND 1 0.0003 | 0.0010 | 18/07/19 | HCE
1,7 | FLUORUROS US EPA 9214-1996 ma/L 0.7773 1 0.0062 0.050 | 17/07/19 | cDL
1,7 |NITROGENO AMONIACAL US EPA 350.1-1993 mgiL 0.0776 1 0.0029 0.010 | 17/07119 | BAJ
1,7 |NITRITOS (NITROGENO DE) US EPA 353.2-1993 malL. 0.0133 1 0.0006 | 0.0050 | 11/07/19 | HMG
1,7 |NITRATOS (NITROGENO DE) US EPA 353.2-1993 mg/L 0.3365 1 0.0015 | 0.010 | 11/0719 | HMG
1,7 | SULFATOS US EPA 9036-1986 mgiL 125.975 6 0.440 50 | 170719 | coL
FISICOQUIMICOS - QG (NOM-127) -
7 |CLORUROS | NMX-AA-073-SCFI-2001 mg/L 93.8 1 NA | 90 | 110719 | MRL

En la Columna AA se indica la clave que liga con el laboratorio que realizé la prueba y el reconocimiento legal que lo ampara (ver apartado Reconocimientos Legales)
Versién 23.0




